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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIE

VODOVODNA ZADRUGA LOM POD STORZICEM z.o0.o.
Lom pod Storzi¢em 56
4290 Trzi¢

Datum: 15.06.2016
Mnenje: 522-358 /2016

POROCILO O MERITVAH IN VREDNOTENJE

Dne 07.06.2016 smo v okviru notranjega nadzora iz zajetij in omreZja javnega vodovoda Lom
pod StorZiCem odvzeli en (1) vzorec pitne vode za mikrobiologke preiskave.

Na podlagi terenskih meritev, organoleptiéne ocene in rezultatov mikrobioloskega

preskusanja vzorca PV/1655 ocenjujemo, da je vzorec skladen s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. L. RS, $t. 19/2004, priloga I, del A in del C) in s tem zdravstveno ustrezen.

Pripravil:

Priloge:

- Porocila o mikrobioloskem preskusu pitne vode - protokol PV/1655
- Porocila o vzoréenju,

- Fotokopija zapisnika o odvzemu pitne vode.

Stevilo izvodov in prejemniki:
- VZ Lom pod StorZi¢em: 1 izvod,
- Arhiv NLZOH Kranj: 1 izvod.

Oddelek za okolje in zdravje Kranj

Gosposvetska 12, 4000 Kranj, T: (04) 20 17 100, F: (04) 20 17 113, E: krcoz@nlzohsi
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije



e NACIONALN! LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
@ ; Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Gosposveiska ulica 12, 4000 Kranj, telefon:(04) 2017 142, telefax:(04) 2017 113

Protokol: PV/1655
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Posiljatelj: NLZOH - ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE KRANJ, ENOTA ZA VODE IN ZIVILA KRANJ,
GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ

Naroénik, Plagnik, Lastnik: VODOVODNA ZADRUGA LOM, z.0.0., LOM POD STORZICEM 56, 4290 TRZIC

Poslano v vednost: posiljatelju, narogniku

Sprejem: 07.06.2016 ob 13:00, Preiskano do: 10.06.2016
Namen odvzema: Pogodba Vizorce prinesel: Franc Ribnikar

Vzorec:  Pitna voda iz omreZja

Lokacija: VODOVOD LOM - OMREZJE
Odvzemno mesto: Lom, osnovna Sola

Odvzel: Franc Ribnikar

Datum odvzema: 07.06.2016 ob 12:50

Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Redna preiskava pitne vode- Membranska filtracija

Zahtevek: Obseg preiskav in kriteriji (mejne vrednosti) za zahtevane parametre so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.I. RS §t.19/2004 - Priloga
|, del Ain C) in so navedeni v opombi ( tocka1)

PARAMETER METODA PREISK. KRITERIJ REZULTAT ENOTA . ZAGETEK
KOLICINA KONEC

Escherichia coli ISO 9308-1: 2014 100 mi 0 0 CFU/100 ml 07.06.2016

08.06.2016
Koliformne bakterije [SO 9308-1: 2014 100 mi 0 0 CFU/100 m! 07.06.2016

08.06.2016
Stevilo kolonij SIST EN ISO 1 m / <4 CFUIml 07.06.2016
pri 22+2°C 6222:1999 10.06.2016
Stevilo kolonij SISTEN ISO 1mi 100 <4 CFU/ml (07.06.2016
pri 36=2°C 16222:1999 , | 09.06.2016

OPOMBA: 1. VIR ZA OBSEG PREISKAV IN ZA KRITERIJE (MEJNE VREDNOSTI):
Priloga i, del A: Escherichia coli; )
Priloga |, del C: Koliformne bakterije; Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C

2. RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA STEVILO PRESTETIH KOLONIJ V 0BMOCJU DO 10:
Ninajdeno: 0;  Najdeno 1-3: <4;  Najdeno 4-9: ocenjeno

N

Odgovorni analitik: /S N Vodja oddelka:
Polona Planina [< ) A ~Tafjana Pavlica dr.vet.med.
univ.dipl.biol. C * 4 = spec.hig.Zivil z Zivil.san.mikrobiologijo
SLOVENSKA \% 7/ —_—
SIST EN ISO/IEC 17025 N\ #, S
Rezultati preskusa se nana3ajo izkljutno na preskusani vzorec. o V Kranju, 10.06.2016
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabliati v reklamne namene. Stran: 1 0d 2

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju. VER: 2015.1.27.1




